
 

Bei Betrachtung des Steckbriefes ist zu beachten, dass dieser lediglich Auskunft darüber gibt, in welchen  
Bereichen der Schulen Sanierungen notwendig sind, jedoch nicht darüber, wie intensiv oder dringend  
eine Sanierung notwendig ist. 

Laufende Schulbaumaßnahmen der Schulen  
unter Trägerschaft der Stadt Bergisch Gladbach 

GGS Hebborn ISEP_Sofortschule    

KGS In der Auen ISEP_Sofortschule    

OHS Sprachförderklasse, Inklusion und G8/G9    

KGS Frankenforst ISEP_Modul 1_Erweiterung     

GGS Hand ISEP_4 Klassenr.+ 2 Nebnräume + Mensa    

KGS In der Auen ISEP_Modul 1_Abriss + Neubau    

SZ Saaler Mühle Pausenhalle und Außenfläche     

Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Generalsanierung / Interimsschule    

GGS Bensberg Gute Schule 2020_Neubau + Interimsschule    

AMG Sanierung Sporthalle     

GGS Moitzfeld Pausenhofüberdachung u. Kanalsanierung    

NMG NW Räume + BK Umnutzung als GS/ Verwaltung + Kanalsanierung + Brandschutz    

DBG Sicherheitsbeleuchtung und Kanalsanierung    

SZ Herkenrath IT-Infrastruktur -Digitalisierung    

SZ Kleefeld Neu-/ Erweiterungsbau    

GGS Gronau ISEP_Modul 1_ Generalsanierung (Interim)    

IT-Infrastruktur Schulen (MEP) -JGR IT-Infrastruktur -Digitalisierung    

IT-Infrastruktur Schulen (MEP) -NMG IT-Infrastruktur -Digitalisierung    

IT-Infrastruktur Schulen (MEP) IT-Infrastruktur -SZ Kleefeld doppelt?    

GGS Paffrath Flachdachsanierung    

IGP Erneuerung Trinkwasserleitungen    

GGS Gronau OGS Überdachung    

IGP Brandschutz     

DBG Klassenhaus G8/G9    

DBG Sportfläche    

DBG Bachbrücke    

EGS Bensberg Outdoorklasse    
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GGS Katterbach Schäden aus Überprüfung Standsicherheit    

Wachendorff Neubau einer Grundschule (Investor)    

GS 21- Weig-Gelände Neubau Grundschule auf Zanders    

Villa Concordia Neubau OGS    

    

    

    

Priorisierung künftiger Schulbaumaßnahmen    

Schulen Bauliche Sicht  Schule und OGS 

1. IGP Totalsanierung bzw. Abriss/Neubau; 
Die technischen Anlagen sind in Gänze abgängig. 
Brandschutzsanierung 

 

2. KGS Bensberg Brandschutzsanierung, Kanalsanierung, Blitzschutz, 
Generalsanierung des Versorgungsgangs, Dachsanierungen, 
Sicherheitstechnische Anlagen 

In Bensberg fehlt insgesamt 
bereits jetzt ein Schulzug, 
Digitalisierung Raumdefizit:  
Bei zweizügig 39%,  
bei dreizügig 88% 

3. AMG Elektrotechnische Anlagen sind abgängig, 
Brandschutzsanierung, IT-Infrastruktur-Digitalisierung, 
Dachsanierung, Fassadensanierung 

Digitalisierung,  
Ausbau für G8/G9 

4. GGS Kippekausen Gebäudetechnik, Brandschutzsanierung, Kanalsanierung, 
Blitzschutz, Generalsanierung des Versorgungsgangs, 
Dachsanierungen, Sicherheitstechnische Anlagen, General-
Innenraum-Sanierung 

Digitalisierung,  
Raumdefizit: 37% 

5. GGS Steinbreche  
+ Sporthalle 

Abriss/Neubau oder Sanierung Brandschutzsanierung, 
Elektrotechnische Anlagen sind abgängig, Dachsanierung, 
Sicherheitstechnik, Kanalsanierung, Innenraumsanierung 

Digitalisierung,  
Raumdefizit: 43% 

6. GGS Moitzfeld  Brandschutzsanierung, Elektrotechnische Analgen sind 
abgängig, Innenraumsanierung, Sicherheitstechnische 
Anlagen erneuern 

Digitalisierung,  
OGS Bedarf große Warteliste, 
Raumdefizit: 52% 

7. GGS Hand Blitzschutz, Sicherheitstechnische Anlagen, Beleuchtung, 
Innenraumsanierung, Digitalisierung 

Digitalisierung,  
Raumdefizit: 67% 

8. GGS Herkenrath Abriss/Neubau, Sanierung nicht möglich auf Grund 
konstruktionsbedingten Mängel, Die technischen Anlagen 
sind in Gänze abgängig. Brandschutz, Sicherheitstechnische 
Anlagen,… 

Raumdefizit: 40% 

9. SZ Kleefeld Brandschutzsanierung; Die elektrotechnischen Anlagen sind 
in Gänze abgängig. Inneraumsanierung, 
Sicherheitstechnische Anlagen, Heizungsanlage, 
Dachsanierung, Blitzschutz 

 

10. GGS Heidkamp Brandschutzsanierung; Die elektrotechnischen Anlagen sind 
in Gänze abgängig.  Sicherheitstechnische Anlagen, 
Blitzschutz 

Digitalisierung,  
OGS Bedarf große Warteliste, 
Raumdefizit: 56% 

11. GGS Katterbach Abriss/Neubau oder Sanierung Brandschutzsanierung; 
Elektrische Anlagen sind anbgängig, Gravierende Mängel an 
den Gebäuden, Innenraumsanierung, Kanalsanierung, 
Fehlende Treppenanlagen zum Ausstieg 

Digitalisierung,  
Raumdefizit: 10% 



 

Bei Betrachtung des Steckbriefes ist zu beachten, dass dieser lediglich Auskunft darüber gibt, in welchen  
Bereichen der Schulen Sanierungen notwendig sind, jedoch nicht darüber, wie intensiv oder dringend  
eine Sanierung notwendig ist. 

12. SZ Herkenrath Elektrische Analge sind abgängig, Sicherheitstechnische 
Anlagen, Aufzugsanlage, Gebäudeleittechnik, 
Innenraumsanierung, IT-Infrastruktur, Betonsanierung 

Ausbau für G8/G9 

13. KGS Sand Elektrische Analge sind abgängig, Dachsanierung, 
Heizungsanlage, WC-Anlage, Fassadensanierung 

Digitalisierung,  
großes Raumdefizit OGS: 74% 

14. NCG (Oberstufentrakt) Sicherheitstechnik, Innenraumsanierung, Beleuchtung Ausbau G8/G9 

15. GGS Schildgen Elektrotechnische Anlagen sind abgängig, Brandschutz, 
Sicherheitstechnik, Dachsanierung, strangsanierung 

Digitalisierung,  
Raumdefizit: 25% 

16. GGS Refrath Brandschutz, Elektrotechnische Anlagen sind abgängig, 
Heizungsanlage, WC-Analgen, Sicherheitstechnische 
Anlagen, Innenraumsanierung 

Digitalisierung,  
Zusammenzug an einen 
Standort. Raumdefizit: 38% 

17. GGS Paffrath Brandschutz- und Elektrosanierung, Fassade- und 
Dachsanierung, Heizungsanlage, Kanalsanierung, 
Sicherheitstechnische Anlagen 

Digitalisierung,  
Raumdefizit: 21% 

18. JGR Brandschutz- und Elektrosanierung,  Heizungsanlage, 
Kanalsanierung, Sicherheitstechnische Anlagen, WC-
Anlagen, Inneraumsanierung, Dachsanierung, 
Kanalsanierung 

 

19. NMG  
+ Sporthalle insb. 
Mensa 

Gebäudeleittechnik, WC-Anlagen, Elektrotechnik in Bereichen 
sind zu erneuern und für die Sporthalle ist die Elektrotechnik 
in Gänze zu erneuern, Sicherheitstechnische Anlagen, 
Brandschutz 

Mensa erheblich zu klein! 

20. DBG  Sicherung der Betonfassade, Elektrotechnische wie auch 
technische (z.B. Lüftung) Anlagen müssen erneuert werden. 
Heizungssanierung, Blitzschutz 

Mensa erheblich zu klein! 

21. KGS Hand Bautechnische Mängel-marode Bausubstanz, 
Elektrotechnische Anlagen sind abgängig, 
Sicherheitstechnische Anlagen, 

Digitalisierung,  
Raumdefizit: 55% 

22. GGS Hebborn  
insb. Turnhalle 

Trafostation, Elektrotechnische Analgen sind abgängig, 
Blitzschutz, Gebäudeleittechnik, Innenraumsanierung 

Raumdefizit: 22% 

23. GGS An der Strunde Brandschutz, Sicherheitstechnische Anlagen, Dachflchen 
erneuern,  

Raumdefizit: 37% 

24. EGS Bensberg Elektrische Anlagen, Lüftungsanlagen, Sicherheitstechnik, 
Heizungsanlage, Brandschutz 

Raumdefizit: 46% 

 


